BILAGA 3

T
AKADEMISKA HUS

REKOMMENDATIONER

for grinsdragning for drift och underhall
mellan Akademiska Hus och SLU

For foremal som inte &terfinns i nedanstiende forteckning géller foljande:

1. Hyresvirden ansvarar for drift och underhall av tillbehér till fastigheten
enligt jordabalken 2 kap.

2. Hyresgisten svarar for drift och underhall av féremal som hyresgiisten
tillfort fastigheten enligt jordabalken 2 kap 45§.
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BILAGA 3

Rekommendationer for grinsdragning for drift och underhall

Byggnadsdel/Féremal Drift/ Anmirkning
i Underhall

MARK

markanldggningar AH Se sérskilda avtal

parkeringsanliggningar, AH .

parkeringsplaner inkl markeringar

KOMPLETTERINGAR

eluttag for bilviirmare AH Separat uthyrning

flaggstinger inkl. ‘ AH

linor

signalanldggningar t.ex. entrésignalan- ; HG

laggningar

signalanldggning for AH

handikapparkeringsplats

HUS

anlaggning for hantering av riskavfall | HG

fundament for maskiner och utrustning : HG

fonsterputsbryggor iAH

installationsgolv ; Enligt sarskilt avtal. Respektive part
svarar for drift och underhill av de golv
dir man tidigare svarat for investeringen

jalusier, persienner, solskydd och andra i HG

solavskarmningar, invindiga

Jjalusier, motordrivna och fasta sol- i AH

avskdrmningar - utviindiga.

morkliggningsanordningar, manuella ; HG Skivor, gardiner, ridder mm

morkldgeningsanordningar,eldrivna AH Skivor, gardiner och ridder inkl
automatik

brandredskap, handbrandslickare, HG For verksamhetens skydd t.ex. i

punktskydd anslutning till brandfarlig utrustning

brandavgransningsskyltar, skyltar for | AH

nddutgéngar och utrymning

stationéra apparater i tvittstugor, HG

tvéttrum, torkrum, mangelrum,

strykrum, badrum, toalettrum, bastu

och omklidningsrum, lunchrum,

matrum och pentry
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Rekommendationer for grinsdragning for drift och underhall

BILAGA 3

Byggnadsdel/Féremal Drift/ Anmirkning
 Underhall

station#ira inredningar i tvittstugor, AH

tvattrum, torkrum, mangelrum, i

strykrum, badrum, toalettrum, bastu

och omklddningsrum, lunchrum,

matrum och pentry

lascylindrar, nycklar iHG

laskistor, elstubleck {AH

skyltar: orienterings-, hinvisnings-, : HG

utrustnings-, utrymningsskyltar for H

hyresgists verksamhet inkl skylthéllare :

och personnamnskomponenter

skyltar - teknisk funktion ex. Nodut, | AH

flaktrum, WC

storkok, beredningskok, kafékok HG Giller utrustning

torkmattor, stationira AH

VVS, VA _

avhirdningsanldggningar, centrala AH

avjoniseringsanliggningar, centrala AH

avjoniseringsanldggningar, lokala HG

avloppsreningsanlidggningar AH

brandlarm, brandredskap, AH For byggnadens allmanna skydd

brandslickare, brandpost ‘

diskanliggningar, inkl. forsorjnings- HG

system :

dragskép inkl labtrattar och armaturer i HG

hogtryckstviittar HG

klimatrum, renrum Utrymmen med sérskilda klimat- och
{ renhetskrav avgrinsade av byggnads-
: konstruktioner t.ex. kyl-, frys-,
i odlingsrum
Enligt sirskilt avtal. Respektive part
 svarar for drift och underhall i de rum
dér man tidigare svarat for investe-
i ringarna.

klimatskap HG  Utrymmen med sarskilda klimat- och
i renhetskrav ej avgrinsade av byggnads-
i konstruktioner t.ex. kyl-, vérme-, och
i torkskép, frysboxar och frysskap,
i tryckkammare och operationsboxar

labarmaturer AH
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Rekommendationer for griansdragning for drift och underhall

LAGA3

Byggnadsdel/Féremal Drift/ Anmirkning
Underhall
labtrattar HG Se dven utslagsbackar
nddduschar i korridorer och dyl AH
nddduschar i labutrymmen HG
smittreningsanldggningar i avlopp AH
specialvattenanliggningar central AH
specialvattenanlidggningar lokal HG
gasanldggningar for stadsgas och gasol, | AH
central forsorjning
gasapparater och gasbehdllare, lokal i HG
forsdrjning (enstaka rum) :
gasapparater och gasbehéllare, central | AH
forsorjning (tex hela vaningsplan)
gasvarnare, hyresgéstens verksamhet HG
tryckluftsanldggning, central AH
kylaggregat, units, lokala enheter for HG T.ex. for viss virmeavgivande
hyresgiistens verksamhet som bekostats i utrustning
av hyresgisten g
kylanlaggning, central AH
anganléggningar, central forsérjning AH
avfuktningsanléggningar, central AH
forsorjning
dragskap, draghuvar, punktutsug, LAF- | HG Arbetsmiljoansvar dvilar hyresgésten
bankar anslutna till enligt lag.
ventilationssystemet
imkapor AH Giiller ¢j storkok, kik och pentry
luftbehandlingsaggregat, lokala (egj HG T.ex. i utrymme med viss gas- eller
anslutna till fastighetens centrala virmeavgivande utrustning, virkestork
luftbehandlingsanldggning) mm
avfallstransportanliggningar, inbyggd HG
autoklavanldggningar inkl vagnar och : HG
korgar :
destruktionsanliggningar, apparater HG i Giller ej C40:12, se separat avtal
EL
armatur for allménbelysning i AH
lampor och lysrér i nédutgngsskyltar | AH
lysror, glimtindare, glodlampor i HG

allménna utrymmen (i entréhallar,
korridorer och trapphus)
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BILAGA 3

Rekommendationer for grinsdragning for drift och underhall

Byggnadsdel/Féremal Drift/ ' Anmirkning
Underhall
lysror, glimtandare, glédlampor i {HG

enskilda utrymmen (kontorsrum o.dyl.)

belysningsarmatur for odlingsindamal, i HG Aven i viixthus
klimatkammare o.d.

belysningsarmaturer for belysning av i HG
viixter och konstnirlig utsmyckning
Hgd av hyresgiisten

belysningsarmatur for operation o.d. HG

belysningsarmaturer for platsbelysning : HG
sésom arbetslampor, bordslampor,
golvlampor, sdnglampor, armaturer for :
belysning av inredning t e x bokhyllor

belysningsarmaturer for platsbelysning, : AH
stationéra i kok, hygienrum, tvittrum

belysningsarmaturer for scener o.d. HG Aven for centraler och for utrustning.

belysningsregleringspanel (ljusbord) HG

belysning utomhus AH

datanit -ihnkl stativ och jack;ttag HG

dragsképslarm HG Funktionslarm

"driﬁlarm HG ] Hyresg’cistspeciﬁkamfunktioner
driftlarm, fastighetsdrift | AH

elinstallationer i labinredningar e
elldsanlaggningar, lokala, exkl. HG

overvakning

fordunklingsanléggningar AH

hogtalaranldggningar, stationira HG

horselslinganldggningar, kanalisation : AH

inbrottslarmanliggningar exkl. HG

skalskydd -

indikeringsanldggningar, andra &n HG T.ex. for kontroll av om dérrar &r éppna
passagekontroll i

ITV-anliggningar for bevakning HG i

ITV-anliggningar, ovriga kabel-TV HG Studio, utbildning mm
kanalisation for rikstelefonnit och AH

datanit

kopplingslador for lab HG i Losa eller kontaktanslutna
mandver, dvervakning och AH For fastighetsdriften
indikeringsanldggningar




Rekommendationer for grinsdragning for drift och underhall

BILAGA 3

Byggnadsdel/Foremal Drift/ Anmiirkning
Underhall

mandverbord, -pulpeter, paneler HG For utrustning utgérande del av
inredning

nédljusanliggningar AH Enligt myndighetskrav

nddsignalanliggning ' AH

omformare, likriktare, lokala (t.ex. HG For viss utrustning inkl stationsira

spanningsstabilisatorer) ledningar, uttag och strémstillare till
utrustningen

passagekontrollanldggningar, centrala | HG

porttelefonanliggningar HG

rikstelefonnét HG

skalskydd inkl genombrottsskydd HG

skyddsanordningar for kraftmatning, AH

fast installation

telefonniit inkl stativ och jackuttag HG

telefonviéixlar & apparater {HG

upptagen-vénta-signalanliggningar HG Arbetsrum o.d,

hisstelefonanliggning (extern) HG

Tidgivningsanldggningar, inklI tHG

centralutrustning

UV-ljus, installation HG

TRANSPORTER

hissar och stationira lyftanordningar {AH

kranar, telfrar, traverser som bekostats i AH

av hyresvirden

styr-, regler- och HG

overvakningsanlaggning for

hyresgiéstens verksamhet

TILLAGG

solavskarmningar i véixthus HG

djurburar HG




